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Předmětem diplomové práce je novostavba penzion na cyklostezce v obci Spálené 
Poříčí. Objekt je navržen na mírně svažitém terénu směrem na západ. Hlavní vstup je 
orientován na jih. Jedná se o objekt bez podsklepení s dvěma nadzemními podlažími. 
Nosnou konstrukcí budovy je příčný stěnový systém z keramických tvarovek. 
Ostatní zdivo je též z keramických tvarovek. Celý objekt je založen na základových 
pasech a patkách. Penzion je zastřešen v ubytovací i restaurační části sedlovou 
střechou. Pro restaurační část je navržena letní terasa na západní straně objektu. 
V této práci je částečně řešena statika a technické zařízení budovy. Objekt je také 
zhodnocen z hlediska osvětlení, tepelných požadavků a akusticky. Dále je řešena 




Příčný systém, základový pás, železobetonová stropní deska, železobetonový 
sloup, keramická tvarovka, sedlová střecha, penzion, požární bezpečnost, tepelné 





The subject of this thesis is a design of a newly built guesthouse on a bicycle path 
in the village Spálené Poříčí. The building is designed in a gently sloping terrain 
towards the west. The main entrance faces the south. It is an object without 
a basement and with two above ground floors. 
The structure of the building is a transverse wall system made of ceramic fittings. 
Other walls are also made of ceramic fittings. The entire building is based upon the 
stripe foundations and footings. Pension is covered in the part of the accommodation 
and in the restaurant part with a gable roof. For the restaurant, a terrace is designed on 
the west side of the building. 
In this thesis, static and building equipments are solved. The building is also 
evaluated in the terms of lighting, thermal, acoustic requirements and the fire safety of 




Transverse system, strip foundation, concrete slab, reinforced concrete column, 
ceramic tile, gabled roof, guesthouse, fire safety, heat losses, heat resistance, 
acoustics 
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Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací novostavby penzionu na 
cyklostezce. 
Stavba je umístěna v obci Spálené Poříčí, v území, které je určeno pro zástavbu. 
Objekt není podsklepen a má dvě nadzemní podlaží. Budova je navržena z stěnového 
příčného systému s nosným zdivem od firmy Porotherm. Objekt je založen na 
základových pasech a patkách. Objekt je zastřešen sedlovou střechou, jak na 
ubytovací, tak na restaurační části.  
Cílem práce je vytvoření projektové dokumentace penzionu na cyklostezce dle 
platných právních požadavků, předpisů a norem. 
  
A. Průvodní zpráva 
 
 
A.1 Identifikační údaje  
 
– údaje o stavbě: název stavby, místo stavby, předmět dokumentace; údaje 
o žadateli: jméno, příjmení a místo trvalého pobytu nebo jméno, příjmení, 
obchodní firma, IČ, místo podnikání nebo obchodní firma nebo název, IČ, adresa 
sídla; údaje o zpracovateli dokumentace: jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, 
místo podnikání nebo obchodní firma nebo název, IČ, adresa sídla nebo jméno 
a příjmení hlavního projektanta vč. ČKAIT s vyznačeným oborem, příp. 
specializací jeho autorizace nebo jména a příjmení projektantů jednotlivých částí 
dokumentace vč. ČKAIT s vyznačeným oborem, příp. specializací jejich 
autorizace. 
 
Údaje o stavbě: 
  
Název stavby :  Novostavba penzionu na cyklostezce 
Místo stavby                :  Spálené Poříčí 
  k.ú. Spálené Poříčí  
parc.č.  2274/2 
Předmět dokumentace: : Projekt pro stavební řízení – novostavba penzionu s 
restaurací 
 
Údaje o stavebníkovi: 
 
Investor                            :  Ing. Filip Čabla 
Lipová alej 14 
336 01 Blovice 
   
Údaje o zpracovateli společné dokumentace: 
 
Zhotovitel PD                  :  Bc. Petr Jirka 
  Rodáků 427 
  335 61 Spálené Poříčí 
  Obor: Pozemní stavby 
A.2 Seznam vstupních podkladů  
 
- požadavky investora o funkčnosti a využití plánované stavby 
- stavebně technický průzkum zájmového území 
- fotodokumentace zájmového území 
 - vizuální prohlídka  
 - fotodokumentace  
 - stanovení radonového rizika  
 - hydrogeologický posudek  
 - katastrální mapa portál ČÚZK  
 - technické příručky a návody výrobců stavebních materiálů a hmot  
- normy ČSN 
 
 
A.3 Údaje o území 
 
a) Rozsah řešeného území; nezastavěné území 
Dotčený pozemek p. č. 2274/2 v k.ú. Spálené Poříčí se nachází v okrajové části 
obce Spálené Poříčí u místní komunikace.  Jedná se o nezastavěný pozemek, 
který je v osobním vlastnictví Ing. Filipa Čably. Pozemek je mírně svažitý 
západním směrem. Pozemek se nachází v nadmořské výšce 415-520 metrů nad 
mořem.  
Na stavebním pozemku byl proveden průzkum radonového rizika, který 
prokázal střední radonové riziko. Dále se provedly průzkumy základových poměrů 
– určení druhu zeminy a hladina podzemní vody.  
Druh zeminy: písek s příměsí jemnozrnné zeminy Rdt = 275 kPa. 
Hladina podzemní vody nemá žádný vliv na výstavbu.  
Napojení na technickou infrastrukturu bude řešeno přípojkami na veřejné sítě, 
které vedou v nově budované komunikaci.  Napojení  tedy  bude  provedeno  bez  
zbytečných  komplikací  a to na: veřejný vodovodní řád, veřejný kanalizační řád 
(oddílná kanalizace), veřejnou síť elektrické energie nízkého napětí a napojení na 
plynovodní středotlakou přípojku.  
 
b) Dosavadní využití a zastavěnost území 
  Zájmové území je na pozemku investora. Jedná se o novostavbu penzionu 
s restaurací. 
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková 
rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) 
  Dotčené území nespadá do památkové rezervace, zóny ani jinak chráněného 
území. 
 
d) Údaje o odtokových poměrech 
  Hloubka úrovně hladiny podzemní vody nebude pro stavbu zásadní, protože se 
nachází až pod základovou spárou navrženého objektu. 
  Pozemek je mírně svažitý k západu, ale zemina a velké množství travin 
umožňuje vsakování dešťových vod. 
  Navrhovaná stavba bude napojena na oddílnou kanalizaci. Většina dešťové 
vody však bude zadržována na vlastním pozemku a to pomocí retenční nádrže 
s přepadem do vsakovacího zařízení. Zbytek dešťových vod, převážně 
z parkoviště, bude odváděn přes retenční nádrž do oddílné kanalizace.  
 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování 
  Uvažovaná stavba není v rozporu s územním plánem. Využití zamýšleného 
území se novostavbou nijak nemění. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
  Při návrhu zamýšlené stavby byly dodrženy veškeré požadavky na využití 
území. 
 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
  Projektová dokumentace je zpracována pro vyjádření dotčených orgánů. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení  
  Pro dané území ani pozemek nejsou k dispozici žádné výjimky ani úlevová 
řešení. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiňovacích investic 




j) Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 
katastru nemovitostí) 
 
parc. č. vlastník druh pozemku 
2274/2 Čabla Filip, Lipová alej 14, 33601 Blovice Trvalý travnatý porost 
 
Sousedící pozemky 
parc. č. vlastník druh pozemku 
2274/3 
Křupka Lukáš, Mírová 367, 33561 Spálené 
Poříčí 
Trvalý travnatý porost 
2280 
Křupka Lukáš, Mírová 367, 33561 Spálené 
Poříčí 
Trvalý travnatý porost 
 
 
A.4 Údaje o stavbě 
 
a) Nová stavba, nebo změněná stavba 
Jedná se o novostavbu penzionu s restaurací. 
 
b) Účel užívání stavby 
Objekt bude sloužit k ubytování hostů. Konkrétně pro 32 osob. V přízemí je 
restaurace s kuchyní a zázemím pro objekt. 
 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o stavbu trvalou. 
 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památky 
apod.) 
Daná stavba není kulturní památkou ani jinak chráněnou stavbou.  
 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
  Navržený objekt je v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími 
vyhláškami. 
  Navrhované řešení splňuje požadavky níže uvedených vyhlášek: 
  -    Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby  
  - Vyhláška č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - řešeno v přízemí objektu. 
 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících 
z jiných právních předpisů 
  Projektová dokumentace slouží pro vyjádření jednotlivých dotčených orgánů. 
 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení 
Pro danou stavbu neexistují žádné výjimky ani úlevová řešení. 
 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, užitná plocha, obestavěný 
prostor, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet 
uživatelů/pracovníků apod.) 
     Navrhované kapacity stavby: 
  - výměra pozemku:   1768 m2 
  - zastavěná plocha:   347,2 m2 
  - obestavěný prostor:   3080 m3 
  - celková užitná plocha:  879,6 m2 
  - počet pokojů pro hosty:  16 pokojů 
  - počet ubytovaných hostů:  32   
 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí 
apod.) 
Výstavbou přístavby haly se nijak výrazně nezmění spotřeby zdrojů ani bilance 
dešťových vod. 
Stavební úprava bude vyžadovat napojení na energie. 
Pozemek je napojen na stávající přípojky inženýrských sítí. 
Veškeré inženýrské sítě jsou zavedeny na pozemek investora. 






j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy) 
Lhůta výstavby (předpokládaná):                      
                                             - projekt pro stavební řízení:   01/2015 
                                             - projekt k realizaci:    02/2015                      
                                             - zahájení stavby:    02/2015 
                                             - ukončení stavby:    06/2016  
 
Popis postupu výstavby: - zemní práce a přípojky inženýrských sítí  
 - hrubá spodní stavba  
 - hrubá vrchní stavba  
 - práce vnitřní a dokončovací 
 
k) Orientační náklady stavby 
  Předpokládané náklady stavby..……………….15 500 000 Kč 
 
 
A.5 Členění stavby na objekty 
 
SO 01 Novostavba penzionu s restaurací  
SO 02 Venkovní terasa pro hosty restaurace  
SO 03 Přístřešek pro odpad 














Vypracoval:  Bc. Petr Jirka                                    Ve Spáleném Poříčí 4. 1. 2015 
 
B. Souhrnná technická zpráva 
 
 
B.1 Popis území a stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Dotčený pozemek p. č. 2274/2 v k.ú. Spálené Poříčí se nachází v okrajové části 
obce Spálené Poříčí u místní komunikace. Jedná se o nezastavěný pozemek, 
který je v osobním vlastnictví Ing. Filipa Čably. Pozemek je mírně svažitý 
západním směrem. Pozemek se nachází v nadmořské výšce 415-520 metrů nad 
mořem.  
  Vjezd na pozemek je nově budovanou komunikací. Staveniště je hodnoceno 
jako jednoduché. V místě stavby nedojde ke kácení žádných vzrostlých stromů ani 
jiné zeleně. Stavba není kulturní památkou, nenachází se v památkové rezervaci 
ani v památkové zóně. 
 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 
Na pozemku bylo provedeno: 
- Na stavebním pozemku byl proveden průzkum radonového rizika, který 
prokázal střední radonové riziko. Dále se provedly průzkumy základových 
poměrů – určení druhu zeminy a hladina podzemní vody.  
- Druh zeminy: písek s příměsí jemnozrnné zeminy Rdt = 275 kPa. 
- Hladina podzemní vody nemá žádný vliv na výstavbu.  
- Byla provedena prohlídka pozemku projektantem. 
 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Dotčené pozemky ani stavby nezasahují do žádných ochranných ani 
bezpečnostní pásem. 
 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 





e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby.  
 Při výstavbě bude zvýšená hladina akustického hluku v okolí stavby. Majitelé 
okolní zástavby budou informováni o započetí prací a o zvýšeném hluku. Stavba 
bude v průběhu výstavby oplocena pro zajištění bezpečného provozu a zamezení 
přístupu cizích osob.   
 Po dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu (oseje se nový 
trávník, vysází se zeleň, stromy).  
 Pozemek je mírně svažitý k západu a obsahuje velké množství travnatých 
ploch, které umožňují vsakování dešťových vod. Stavba bude napojena na 
veřejnou oddílnou kanalizaci. Většina dešťové vody bude odváděna přes retenční 
nádrž do vsakovací jímky, zbytek bude odváděn do kanalizace.   
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
V místě stavby nedojde k demolici staveb, ke kácení žádných vzrostlých stromů 
ani zrušení jiné zeleně. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 
Nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa, ani ZPF. 
 
h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
Napojení objektu na dopravní infrastrukturu bude realizováno novou zpevněnou 
příjezdovou plochou, která bude provedena ke stávající komunikaci. Napojení 
budou rozdělena dle účelu a to na zpevněnou plochu sloužící pro parkování, 
navazující na příjezdovou komunikaci k objektu, která vede dále k zásobovacímu 
vchodu do kuchyně. Parkovací stání jsou 2,5 x 5 m a 3,5 x 5 m (toto místo je 
určeno pro parkování osob s omezenou schopností pohybu).  
Napojení na technickou infrastrukturu je pomocí přípojek. Napojení bude 
provedeno na veřejný vodovodní řád, veřejnou síť plynovodní a elektrickou. Na 
pozemku bude zřízen sloupek pro umístění HUP a elektroměru. 
 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
            Pro plánovanou výstavbu nejsou známy žádné věcné ani časové vazby omezující 
jejich realizaci. 
B.2 Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Objekt bude sloužit k ubytování hostů. Konkrétně pro 32 osob. V přízemí je 
restaurace s kuchyní a zázemím pro objekt. 
 
- výměra pozemku:   1768 m2 
- zastavěná plocha:   347,2 m2 
- obestavěný prostor:   3080 m3 
- celková užitná plocha:   879,6 m2 
- počet pokojů pro hosty:   16 pokojů 
- počet ubytovaných hostů:   32   
 
B.2.2 Celková urbanistická a architektonická řešení 
 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 
Stavba bude umístěna na pozemku parcelního čísla 2274/2. Vlastník a zároveň 
investor pro tuto parcelu a stavební záměr je Ing. Filip Čabla, Lipová alej 14, 336 
01 Blovice. 
Stavba není podsklepená. Terén je mírně svažitý sklonem na západní stranu. 
Z nově budované komunikace povede zpevněná plocha k hlavnímu vstupu do 
objektu. Dále se zřídí příjezdová cesta pro zásobování provozu kuchyně. U objektu 
je nutné vytvořit parkovací stání, které bude zajištěno pomocí zpevněné plochy 
těsně přiléhající k nově budované komunikaci. Parkovací stání jsou navržena také 
pro parkování osob s omezenou schopností pohybu.  
Objekt je umístěn uprostřed pozemku z důvodu vhodnějšího napojení objektu 
na inženýrské sítě a dopravní řešení. Parkovací stání je umístěno z boční části 
pozemku (za objektem). Urbanistické řešení stavby je v souladu s okolní 
zástavbou. Pozemek bude upraven pro rekreaci uživatelů objektu i místních 
obyvatelů.  
 
b) Architektonická řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení 
Architektonické řešení je patrné z výkresů. Byly dodrženy podmínky územního 
plánu. Základní architektonický výraz objektu je dán použitým konstrukčním 
systémem a účelem stavby. 
Na pozemku je navrženo oplocení.  Ve spodní části pozemku na okraji budou 
zřízeny sloupky, ve kterých bude umístěn elektroměr a HUP. Na pozemku se 
nachází zpevněná plocha (zastřešená), určená pro sklad odpadu. 
Napojení na inženýrské sítě je provedeno přípojkou na stávající veřejné sítě (viz 
výkres situace). 
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Stavba slouží k ubytování a poskytování pohostinství. Jedná se konkrétně o 16 
pokojů, které jsou v prvním a druhém nadzemním patře. V přízemí je situováno 
technické zázemí objektu a dále restaurace, kuchyň a kolárna. V objektu není 
navržena žádná technologická výroba. Je zde navržen pouze přidružený provoz 
k provozu penzionu s restaurací (provoz kuchyně).  
Z pohledu provozu je uvažováno s umístěním kotelny a vzduchotechnické 
jednotky v suterénním podlaží. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Stavba byla řešena v souladu s Vyhl. 398/2009 Sb. pro bezbariérové řešení. Je 
řešena pouze v přízemí. Hlavní vstup do objektu je řešen bezbariérově. Jedná se 
o zpevněnou plochu vedoucí od místní komunikace a parkovacích stání 
k hlavnímu vstupu do objektu. Tato plocha má maximální sklon 2 % a maximální 
výškový rozdíl je do 20 mm. Část parkovacího stání je vyhrazena pro osoby 
s omezenou schopností pohybu. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Veškeré zabudované konstrukce a materiály musí vyhovovat z hlediska 
bezpečnosti platné v legislativě ČR. Únik osob z prostoru objektu na volné 
prostranství je zajištěn nechráněnými únikovými cestami v souladu s požadavky 
ČSN. 
Provoz kuchyně spadá do samostatného provozu, kde nesmí pracovat osoby 
neproškolené a osoby s nevhodnou kvalifikací. Zde platí podmínky pro bezpečnost 






B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
a) Stavební řešení 
Navrhovaný objekt je řešen jako penzion s restaurací. Jedná se o stavbu, která 
bude sloužit uživatelům, kteří chtějí sportovat (zejména jezdit na kole) a dále je 
tato stavba pro uživatele, kteří se chtějí bavit v restauraci. Pokoje pro uživatele 
jsou zde dvoulůžkové a čtyřlůžkové, orientované na východ a na západ. Součástí 
každého pokoje je koupelna, která je s pokoji spojena chodbičkou. Jídlo bude 
připravováno v kuchyňském zařízení, které je umístěné v 1NP. Součástí kuchyně 
je i restaurace, ve které se budou stravovat uživatelé, kteří jsou zde ubytováni, 
personál i lidé z venku. Na každém patře je navržen sklad prádla, technická 
místnost a místnost pro špinavé prádlo.  
Provozní část objektu je umístěna do 1NP. V 1NP je umístěna kotelna, kolárna, 
a vše pro personál penzionu, místnost pro vzduchotechniku a sklady.  
 
b) Konstrukční a materiálové řešení 
Zemní práce  
Na místě staveniště se nejprve provede sejmutí ornice do hloubky 150 mm, 
která se bude skladovat na dočasné skládce umístěné na stavebním pozemku, 
tvar dočasné skládky nesmí přesahovat výšku 2 m a sklon svahu je 1:1,5 až 1:2.  
Výkopové práce budou provedeny dle rozsahu projektové dokumentace. Před 
zahájením výkopových prací je potřeba vytyčit stávající inženýrské sítě a dbát na 
to aby nebyly porušeny. 
Začištění základové spáry bude provedeno ručně, těsně před betonáží 
základových pasů a patek.  
Hladina spodní vody neohrožuje spodní stavbu.  
Materiál z výkopů bude z větší části skladován na pozemku a bude sloužit jako 
zásyp pro stavbu. Menší část, která nebude potřebná, se odveze na skládku. 
Zásypy a obsypy musejí být řádně zhutněny na původní únosnost terénu. Zhutnění 
se bude provádět po 200 mm.  
 
Základové konstrukce  
Základové konstrukce jsou navrženy dle výpočtu, ve kterém jsou zhodnoceny 
výsledky průzkumů základového podloží. Výpočtem bylo stanoveno založení 
objektu na základových pasech rozměrů min. 0,5x0,5 m dle zatížení působícího na 
základovou spáru.   
Hloubka základové spáry je navržena v nezámrzné hloubce. Konstrukce 
základových pasů a patek je navržena z prostého betonu. Základ pod obvodovou 
zdí je tvořen ze základového pasu vysokého 900 mm a jednou až čtyřmi bednícími 
tvarovkami, které jsou vysoké 250 mm. 
Navržený beton je třídy C 20/25, výztuž B500 (do bednících tvarovek).  
Základová deska je navržena tloušťky 150 mm z betonu třídy C 20/25, který se 
vyztuží vloženou kari sítí s oky 100 x 100 mm ϕ 6 mm. V místě uložení příček bude 
provedeno dovyztužení základové desky.  
 
Svislé konstrukce  
Jedná se příčný nosný systém. Nosná svislá konstrukce je tvořena keramickými 
tvarovkami POROTHERM tl. 300mm. Spodní část stavby (do +0,3m nad terén) je 
zateplena dodatečně tepelnou izolací EPS perimetr o tloušťce 120 mm. Obvodová 
stěna je také tvořena keramickými tvarovkami POROTHERM tl. 300mm a je 
dodatečně zateplena kontaktním zateplovacím systémem. Použitá tepelná izolace 
je EPS 70F, o tloušťce 200 mm. Ostatní nosné i nenosné konstrukce budou 
provedeny z keramických tvárnic od firmy POROTHERM.  
 
Vodorovné konstrukce  
Stropní konstrukce je tvořena železobetonovou deskou o tloušťce 160 mm. 
Jedná se o spojitou desku. Použitý beton je C 25/30, výztuž B500. V 1NP je 
sádrokartonový podhled sloužící k rozvedení vody a plynu a trubek pro topení. 
V 2NP bude finální vrstva štuková omítka. Stropní konstrukce nad posledním 
podlažím (v podkroví) je tvořena pomocí dřevěného krovu opláštěného 
sádrokartonovou deskou.  
 
Schodiště   
V objektu se nachází jedno schodiště, které je tvořeno monolitickou 
železobetonovou konstrukcí. Použitý beton je C 30/37, výztuž B500. Schodiště 
bude opatřeno keramickou dlažbou z důvodu požární bezpečnosti. Statické 
schéma schodiště je prostý nosník, který je podporován prostou podporou 
na mezipodestě a tuhým kloubem ve stropní konstrukci. Výpočet schodiště a návrh 
výztuže - viz samostatná příloha projektové dokumentace.  
Schodišťové stupně jsou rozměru 161,5 x 310 mm.  




Komín je navržen pro odvod zplodin z plynových kotlů. Komín je dvoustěnný, 
pro odvod spalin a přívod vzduchu. Komín nebude mít vlastní základ a bude veden 
v šachtě. 
 
Střešní konstrukce  
Objekt je zastřešen jak v části restaurace, tak v části ubytovací, sedlovou 
střechou.  
Sedlová střecha je tvořena pomocí dřevěného krovu (tzv. stojaté stolice), kdy 
vzdálenost nosných zdí, na které bude uložena pozednice, je 4m. Skladba sedlové 
střechy nad ubytovací částí a nad restaurací viz výpis skladeb. Sedlová střecha 
má sklon 35° a 25° a jako krytina byla zvolena betonová střešní taška od firmy 
Bramac.  
Obě střechy budou zatepleny, viz výpis skladeb. 
 
Izolace proti vodě a radonu  
Podlahy ve styku se zeminou jsou odizolovány dvěma hydroizolačními 
modifikovanými SBS asfaltovými pásy:  
    - ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL  
    - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  
Jako pojistná hydroizolační vrstva je u šikmé střechy použita difuzní folie 
BACHL B2 s přelepením spojů.  
 
Okna a dveře  
Okenní otvory jsou navrženy plastové. Zasklení je provedeno izolačním 
trojsklem. Hodnota součinitele prostupu tepla oknem je Uw = 1,0 W/m2K. Vnější 
dveře jsou také plastové a jsou opatřeny bezpečnostním kováním a madlem pro 
snadné ovládání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Hodnota součinitele 
prostupu tepla oknem je Uw = 1,1  W/m2K.  Dveře vnější i vnitřní jsou částečně 
prosklené nebo bez zasklení.  
Zasklení je nutné umístit od výšky 400 mm od země z důvodů pohybu osob na 
vozíku. Vnitřní dveře jsou dřevěné s obložkovou zárubní, pouze v 1NP na WC jsou 
s ocelovou zárubní. V pokojích uživatelů jsou navrženy také dřevěné dveře 





Podlahy jsou navrženy dle provozu místnosti. Podlaha na terénu je zateplena 
vrstvou tepelné izolace dle požadavku na součinitel prostupu tepla daného normou 
ČSN 73 0540. A to EPS 100Z o tl. 140mm.  
Skladby podlah viz výpis skladeb.  
 
Povrchové úpravy vnější 
Vnější finální vrstva je tvořena minerální probarvenou omítkou tloušťky 2 mm.  
Soklová omítka provedena ze stěrkové omítkové směsi probarvených 
křemičitých kamínků (např. Marmolit).  
 
Povrchové úpravy vnitřní  
Vnitřní úpravy povrchu jsou dle účelu navrženy z vápenné štukové omítky nebo 
z keramického obkladu.   
Vnitřní omítka je navržena jednovrstvá, tloušťky 10 mm, na kterou je aplikována 
finální vrstva vápenného štuku, tloušťky 2 mm. Vnitřní štukové omítky budou po 
vyzrání povrchově upraveny vnitřním nátěrem dle požadavků investora.   
Keramický obklad na stěnách bude ukončen rohovými a ukončujícími 
trojúhelníkovými lištami. 
Na vodorovnou konstrukci sádrokartonového podhledu je nanesen vnitřní nátěr. 
 
Klempířské práce  
Klempířské výrobky budou provedeny z měděného plechu. Podokapní žlaby u 
sedlové střechy jsou řešeny standartním systémem a jsou půlkruhového průřezu. 
Podrobnější popis klempířských prvků viz výpis prvků.  
Dále jsou klempířské prvky použity na oplechování „budníků“ ve střeše. Zde 
bude plechová krytina a oplechování vzniklé atiky. Viz skladba střechy. 
 
Odvětrání  
Budova je větrána přirozeně s kombinací nuceného větrání v koupelnách. 
Provoz kuchyně je větraný vzduchotechnikou, která je umístěna v 1NP. Potrubí 
vzduchotechniky je vedeno pod stropem (viditelně).  
 
Technická infrastruktura  
Napojení na technickou infrastrukturu je pomocí přípojek. Napojení bude 
provedeno na veřejný vodovodní řád, veřejnou síť plynovodní a elektrickou. Na 
pozemku, na okraji pozemku z jižní strany, bude zřízen sloupek pro umístění HUP 
a elektroměru.  
 
Oplocení  
Oplocení objektu je navrženo pomocí zabetonovaných ocelových kun cca po 
3m a napnutého poplastovaného pletiva.  
 
Zpevněné plochy  
Zpevněné plochy sloužící jako chodník okolo objektu i jako přístupová cesta pro 
pěší jsou tvořeny z betonové zámkové dlažby vysoké 60 mm. Parkovací plocha 
a příjezdová komunikace k objektu bude asfaltová. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
Stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby 
a užívání nemělo za následek 
 a) zřícení stavby nebo její části, 
 b) větší stupeň nepřípustného přetvoření, 
 c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo 
instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
 d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
 
Viz část projektu D.1.2 Stavebně-konstrukční řešení.  
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
a) Technické řešení  
Viz výčet technických a technologických zařízení. 
 
b) Výčet technických a technologických zařízení  
V objektu je navržena:  
- Vzduchotechnická jednotka v přízemním podlaží a zavěšená                                                                                                 
  vzduchotechnika v restaurační části  
                       - V kotelně jsou navržené 2x kondenzační plynové kotle 
                       - V kotelně je dále navržený akumulační zásobník o objemu 950l  
 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
Požárně bezpečnostní řešení objektu tvoří samostatnou část této projektové 
dokumentace. Konkrétně v části D. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
  
a) Kritéria tepelně technického hodnocení 
Budova je navržena v souladu s normou ČSN 73 0540-2: 2011 + Z1:2012 
Tepelná ochrana budov – Požadavky.  Pro stavbu jsou navrhovány minimální 
hodnoty doporučené pro příslušné konstrukce, viz tabulka 3 uvedené normy. 
Tepelně technické posouzení viz složka D. 1.5.  Stavební fyzika. 
 
b) Energetická náročnost stavby 
Navržený kotel: 2x kondenzační plynový kotel 
Klasifikační zatřídění prostupu tepla obálky budovy: A – mimořádně úsporná  
Průkaz energetické náročnosti není předmětem diplomové práce. 
 
c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 
Alternativní zdroje energií nejsou využity. 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní 
a komunální prostředí – zásady řešení parametrů stavby (větrání, 
vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady 
řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.) 
Stavba nemá negativní vliv z hlediska ochrany přírody a ovzduší. Vzhledem 
k rozsahu a typu prací nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí během 
stavby v okolním prostoru. 
Při realizaci stavby a při jejím následném provozu není třeba realizovat žádná 
zvláštní opatření na ochranu přírody.  
Veškerý odpad bude zatříděn, uložen a likvidace takových materiálů bude 
provedena v souladu s platnými právními předpisy v odpadovém hospodářství, 
kterými jsou zákon č. 275/2002 Sb., o odpadech a s ním související Vyhláška MŽP 
č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Vyhláška č. 383/2001 SB., 
o podrobnostech nakládání s odpady, včetně jejich prováděcích předpisů. 
Dodavatel stavby povede řádnou evidenci vzniku a způsobu zneškodnění všech 
odpadů ze stavby. Dodavatel je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií 
stanovených v Katalogu odpadů. 
Oslunění a denní osvětlení jednotlivých prostor odpovídá normovým hodnotám. 
Výstavbou objektu nedojde ke zhoršení stávající míry oslunění okolních objektů.  
Pitná a požární voda - bude z pozice charakteru stavby zaváděna a bude 
napojena z vodovodního řadu. 
Vliv na přírodu a krajinu – lokalita nenarušuje ani se nedotýká žádného 
chráněného území z hlediska ochrany přírody ani lesních porostů. Vlastní 
pozemky jsou bez stávající zeleně. 
Znečištění ovzduší – provoz objektu společně se stávajícím imisním pozadím 
nezpůsobí překračování imisních limitů znečišťujících látek ve svém okolí – imisní 
příspěvky (doprava) jsou malé a technologické bodové zdroje znečištění ovzduší 
jsou v rámci komplexu minimální.   
Znečištění vody a půdy se nemůže významněji projevit z hlediska vlivů na 
zdraví obyvatelstva. Většina dešťové vody ze střechy bude svedena do retenční 
jímky s přepadem do vsakovacích segmentových tunelů, odkud se budou 
pozvolně vsakovat do podloží. Vsakovací segmentové tunely se nachází na 
pozemku investora. Zbytek bude sveden do oddílné kanalizace. 
Splašková voda bude svedena do oddílné kanalizace. 
Za běžných podmínek se riziko kontaminace vod a půdy vylučuje.  
 
B.2.11Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí  
 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Na stavebním pozemku byl proveden průzkum radonového rizika, který 
prokázal střední radonové riziko.  
Hydroizolace je navržena z dvou asfaltových pásů modifikace SBS typ 
S s posypem na asfaltové penetraci DEKPRIMER. Toto hydroizolační souvrství 
splňuje požadavky pro ochranu proti střednímu radonovému riziku. 
 
b) Ochrana před bludnými proudy 
Bludné proudy nebyly v okolí zaznamenány, proto není potřeba provádět žádná 




c) Ochrana před technickou seizmicitou 
Stavba se nenachází v seizmicky aktivní oblasti, proto není potřeba provádět 
žádná opatření. 
 
d) Ochrana před hlukem 
Objekt je navržen tak, aby splňoval požadavky na hladinu akustického hluku 
v objektu.  
Místnosti v závislosti na daném účelu jsou vhodně uspořádány. Okna jsou 
navržena plastová s izolačním trojsklem, které omezuje vnikání hluku do objektu. 
Okna pokojů pro uživatele jsou natočená z jedné části ke komunikaci a z druhé do 
zahrady. Hluk na komunikaci se předpokládá minimální.  
Stropní konstrukce a skladba podlah je navržena dle požadované normy 
z hlediska akustického hluku i požární bezpečnosti.  
Výpočty akustického hluku viz složka D.1.4  Stavební fyzika. 
 
e) Protipovodňová opatření 




B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky 
Napojení na technickou infrastrukturu je pomocí přípojek. Napojení bude 
provedeno na veřejný vodovodní řád, veřejnou síť plynovodní a elektrickou. 
Všechny přípojky jsou realizovány na jižní straně objektu. Viz výkres situace. 
 
 
B.4 Dopravní řešení 
 
a) Popis dopravního řešení 
Napojení budou rozdělena dle účelu a to na zpevněnou plochu sloužící pro 
parkování navazující na příjezdovou komunikaci k objektu, která vede dále 
k zásobovacímu vchodu do kuchyně. Parkovací stání jsou 2,5 x 5 m a 3,5 x 5 m, ta 
jsou určena pro parkování osob s omezenou schopností pohybu.  
  
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Napojení objektu na dopravní infrastrukturu bude provedeno zpevněnou 
příjezdovou plochou, která bude provedena ze stávající místní komunikace.  
 
c) Doprava v klidu 
Parkovaní osobních automobilu je zajištěno ve východní části pozemku. 
Parkoviště má 14 parkovacích stání, z toho je jedno parkovací stání pro osoby 
s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
d) Pěší a cyklistické stezky 
Kolem objektu na západní straně pozemku vede cyklostezka. Proto se 
předpokládá, že budou v penzionu ubytovaní převážně cyklisté. 
 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy  
Výkopy spojené se stavbou objektu budou zahrnuty zeminou uloženou na 
pozemku. Provede se osetí travní zeleně. Do vegetačních úprav pozemku bude 
také spadat osázení keřů a stromů. Na pozemku se dále zřídí lavičky k rekreaci 
uživatelů objektu, ale i místních obyvatelů.  
 
b) Použité vegetační prvky  
Stromy, keřové prvky, zatravnění.   
 
c) Biotechnická opatření  
Žádná biotechnická opatření nejsou zapotřebí. 
 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 
a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 
Vzhledem k rozsahu a typu prací nedojde během stavby v okolním prostoru 
ke zhoršení životního prostředí.  
Veškerý odpad bude zatříděn, uložen a likvidace takových materiálů bude 
provedena v souladu s platnými právními předpisy v odpadovém hospodářství, 
kterými jsou zákon č. 275/2002 Sb., o odpadech a s ním související Vyhláška MŽP 
č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů a Vyhláška č. 383/2001 SB., 
o podrobnostech nakládání s odpady, včetně jejich prováděcích předpisů. 
Dodavatel stavby povede řádnou evidenci vzniku a způsobu zneškodnění všech 
odpadů ze stavby. Dodavatel je povinen odpady zařazovat podle druhů a kategorií 
stanovených v Katalogu odpadů. Odpady budou kontrolovaně shromažďovány, 
tříděny a odváženy na sběrná místa k regulované likvidaci. 
 
b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
V místě stavby se nenacházejí žádné památné stromy ani chráněná fauna 
a flóra.  
Stavba nebude mít žádný významný vliv na ekologickou funkci a vazby 
v krajině. 
 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Stavba svým rozsahem a charakterem nemá vliv na chráněné území Natura 
2000. 
 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 
Stavba nepodléhá zjišťovacímu řízení. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Dotčený pozemek ani stavbu nezasahuje žádné ochranné ani bezpečnostní 
pásmo. Stavba svým charakterem nevyžaduje zřízení žádného ochranného ani 
bezpečnostního pásma.  
 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva – splnění základních požadavků 
z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva 




B.8 Zásady organizace výstavby 
 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Odběrné místo vody a elektrické energie bude zajištěno z nově zřízených 
přípojek, které budou využity pro napojení objektu. Pro potřeby hygienického 
a sociálního zařízení stavby budou instalovány mobilní WC.   
Nepředpokládá se skladování většího množství materiálu, ten bude na stavbu 
navážen průběžně dle postupu výstavby. Proto se v rámci této skladové plochy 
bude její využití v průběhu stavby měnit. 
Nepředpokládá se zábor žádné veřejné plochy. 
Plocha staveniště bude užívána po celou dobu výstavby. 
Vertikální doprava materiálu bude řešena mobilními autojeřáby. 
Realizace stavby bude v souladu s podmínkami DOSS a správců sítí.  
Osvětlení staveniště se nepředpokládá. 
Veškeré zemní práce budou prováděny pouze po vytýčení veškerých 
podzemních sítí.   
 
b) Odvodnění staveniště 
Při zemních pracích by nemělo dojít k dosažení spodní vody, proto by nemělo 
být zapotřebí nepřetržité čerpání. K čerpání může dojít pouze nárazově při 
dešťových srážkách. 
 
c) Napojení staveniště na stávající technickou a dopravní infrastrukturu 
Odběrné místo vody a elektrické energie bude zajištěno z nově zřízených 
přípojek, které budou využity pro napojení objektu.  
Pro napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude vytvořen sjezd na 
komunikaci vedoucí okolo pozemku. Staveništní komunikace bude řešena 
z betonových panelů a bude odstraněna po skončení prací. 
 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
 Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby.  
 Při výstavbě bude zvýšená hladina akustického hluku v okolí stavby. Majitelé 
okolní zástavby budou informováni o započetí prací, i o zvýšeném hluku. Stavba 
bude v průběhu výstavby oplocena pro zajištění bezpečného provozu a zamezení 
přístupu cizích osob.   
 Po dokončení stavby bude pozemek uveden do původního stavu (oseje se nový 
trávník, vysází se zeleň, stromy).  
 Při realizaci stavby by nemělo dojít k žádnému poškození, ani omezení okolních 
staveb ani pozemků.  
 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení dřevin 
Při realizaci je nutno udržovat jak staveniště, tak jeho okolí v takovém stavu, 
aby nedošlo k znehodnocení, nebo poškození tohoto okolí. Před realizací nebude 
potřeba provádět žádné kácení vzrostlých dřevin. 
 
f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Nedojde k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa ani ZPF. 
Po dobu výstavby nebude potřeba zřizovat žádné zábory pro staveniště. 
 
g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při stavbě, jejich 
likvidace 
Veškeré nakládání s odpady, které budou vznikat při realizaci stavby, tak i při 
následném provozu musí probíhat v souladu s platnou legislativou. Především 
upozorňujeme, že s odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou 
k nakládání s odpady podle zákona o odpadech určena. Dále, každý má při své 
činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných zákonem 
o odpadech zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Z tohoto 
vyplývá, že např. stavební odpad musí být přednostně využit například na drtící 
jednotce pro recyklaci stavebních odpadů. Veškeré odpady musí být zabezpečeny 
před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Další povinnosti 
původce odpadů jsou uvedeny v § 16 zákona o odpadech. V případě vzniku 
nebezpečných odpadů, upozorňuji, že k nakládání s nebezpečnými odpady je 
původce odpadů povinen si vyžádat souhlas věcně a místně příslušného orgánu 
státní správy, s navazujícími změnami v kompetencích. Náležitosti žádosti jsou 
obsaženy v § 2 vyhl. MŽP č. 383/2001Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. 
Na stavbě se však s těmito odpady nepočítá. 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Před zahájením stavby bude provedena skrývka ornice v mocnosti 150mm. 
Ornice bude uložena na deponii umístěné na stavebním pozemku. Deponie bude 
mít výšku max. 2 m a sklon 45°. Ostatní zeminy, vytěžené z výkopů základových 
konstrukcí, budou dočasně uloženy na pozemku investora a postupně budou 
používány dle potřeby stavby. 
 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při realizaci stavby musí být dodrženy právní normativy z oblasti ochrany 
životního prostření, zejména pak zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech) 
a prováděcí vyhlášky 383/2001Sb. 
Zákon č. 472/2005 Sb. o ochraně ovzduší vyhlašuje úplné znění zákona 
č. 201/2012 Sb., nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací, a všechny následné vyhlášky a nařízení. Při 
provádění stavby nesmí docházet k nadměrnému zvýšení znečištění ovzduší. 
Odpady musí být likvidovány v souladu se zákonem č.352/2005 Sb. a vyhláškami 
(např. 352/2005 Sb. elektroodpady). Doklady o převzetí odpadu je třeba uschovat 
pro případnou kontrolu.  
 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení 
potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných 
právních předpisů 
Při pracích na stavbě je nutno dodržet veškerá zákonná ustanovení a předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Stejně tak návrh a provedení budovy 
bude vyhovovat požadavkům na bezpečnost a ochranu zdraví. El. zařízení musí 
vyhovovat platným normám. 
Zhotovitel se musí řídit všemi platnými bezpečnostními normami a nařízeními 
vlády a to zejména:   
• Směrnice Rady č.92/57 EHS – institut koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi dle zákona č.309/2006 Sb. o ochraně práce. 
• Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci. 
• Nařízení vlády 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
• Nařízení vlády 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích čistících 
a desinfekčních prostředků. 
• Nařízení vlády  11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění 
bezpečnostních značek a zavedení signálů. 
• Nařízení vlády 168 /2004 Sb. o stanovení pracovních postupů při provozování 
dopravy dopravními prostředky. 
• Nařízení vlády 406/2004 Sb., kterým se mění NV č.11/2002 Sb. kterým se 
stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. 
• Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště 
a pracovní prostředí. 
• Nařízení vlády 362/2005 Sb. o ochraně při práci s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky. 
• Zákon 471/2005 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví. 
• Zákon 262/2006 Sb. Zákoník práce. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
V okolí staveniště se nenachází žádné stavby, ve kterých by bylo řešeno nebo 
požadováno bezbariérové užívání. 
 
l) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 
Jelikož se uvažovaná stavba nachází na pozemku investora, nejsou zapotřebí 
žádná dopravní inženýrská opatření. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 
Při zemních pracích a základových konstrukcích, nesmí dojít k rozvodnění 
(rozpršení) základové spáry. 
Staveniště bude po celou dobu výstavby oploceno plotem výšky 2 m, vstup na 
staveniště bude pouze přes bránu u vjezdu na pozemek. Místo bude opatřeno 
výstražnými cedulemi pro informování osob pohybujících se v blízkosti staveniště. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Lhůta výstavby (předpokládaná):                        
                                             - projekt pro stavební řízení:   01/2015 
                                             - projekt k realizaci:    02/2015                      
                                             - zahájení stavby:    02/2015 





Popis postupu výstavby: - zemní práce a přípojky inženýrských sítí  
 - hrubá spodní stavba  
 - hrubá vrchní stavba  

































Vypracoval:  Bc. Petr Jirka                       Ve Spáleném Poříčí 4. 1. 2015 
 
D. Dokumentace stavebních objektů 
 
 
1. Pozemní (stavební) objekty 
 




1.1  Architektonické a stavebně technické řešení 
  
1.1.1 Technická zpráva 
  
a) Účel objektu  
Objekt bude sloužit k ubytování hostů. Konkrétně pro 32 osob. V přízemí je 
restaurace s kuchyní a zázemím pro objekt. 
 
b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení 
a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace  
Stavba bude umístěna na pozemku parcelního čísla  2274/2.  Vlastník 
a zároveň investor pro tuto parcelu a stavební záměr je Ing. Filip Čabla, Lipová alej 
14, 336 01 Blovice. 
Stavba není podsklepená. Terén je mírně svažitý sklonem na západní stranu. 
Z nově budované komunikace povede zpevněná plocha k hlavnímu vstupu do 
objektu. Dále se zřídí příjezdová cesta pro zásobování provozu kuchyně. U objektu 
je nutné vytvořit parkovací stání, které bude zajištěno pomocí zpevněné plochy 
těsně přiléhající k nově budované komunikaci. Parkovací stání jsou navržena také 
pro parkování osob s omezenou schopností pohybu.  
Objekt je umístěn uprostřed pozemku z důvodu vhodnějšího napojení objektu 
na inženýrské sítě a dopravní řešení. Parkovací stání je umístěno z boční části 
pozemku (za objektem).  
Urbanistické řešení stavby je v souladu s okolní zástavbou. Pozemek bude 
upraven pro rekreaci uživatelů objektu i místních obyvatelů.  
Architektonické řešení je patrné z výkresů. Byly dodrženy podmínky územního 
plánu. Základní architektonický výraz objektu je dán použitým konstrukčním 
systémem a účelem stavby. 
Na pozemku je navrženo oplocení.  Ve spodní části pozemku na okraji budou 
zřízeny sloupky, ve kterých bude umístěn elektroměr a HUP. Na pozemku se 
nachází zpevněná plocha (zastřešená) určená pro sklad odpadu.   
Napojení na inženýrské sítě je provedeno přípojkou na stávající veřejné sítě (viz 
výkres situace). 
 
c) Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, 
osvětlení a oslunění 
Objekt bude sloužit k ubytování hostů. Konkrétně pro 32 osob. V přízemí je 
restaurace s kuchyní a zázemím pro objekt. 
 - výměra pozemku:   1768 m2 
 - zastavěná plocha:   347,2 m2 
 - obestavěný prostor:   3080 m3 
 - celková užitná plocha:  879,6 m2 
 - počet pokojů pro hosty:  16 pokojů 
 - počet ubytovaných hostů:  32  
 
d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
Novostavba penzionu s restaurací: 
Nosná konstrukce penzionu je tvořena příčným stěnovým systémem 
o modulové vzdálenosti 4,3m. Nosné stěny jsou z POROTHERMU tl. 300mm. 
Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním systémem z EPS 70F o tl. 200mm. Sokl 
je zateplen pomocí PERIMETRU o tl. 120mm. Všechny ostatní svislé konstrukce 
budou vyzděny ze systému POROTHERM. V každém poschodí probíhá 
železobetonový ztužující věnec. Stropní konstrukce budou tvořit spojité 
železobetonové desky o tl. 160mm.   
Střecha jak nad ubytovací částí, tak nad restaurací bude sedlová o sklonech 
25° a 35°. Jedná se o dřevěný krov z řeziva. Obě střechy jsou zatepleny, viz výpis 
skladeb. Střešní krytinu tvoří betonové tašky od firmy BRAMAC.  
Podlaha bude tvořena pomocí ŽB desky o tl. 150mm, s výztuží ve spodní třetině 
desky Ø6/150/150, povrch bude hlazený. 
Penzion bude založen na pasech z prostého betonu a v místech dřevěných 
sloupů budou patky. 
e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
Jednotlivé konstrukce odpovídají minimálním hodnotám, jež jsou požadovány 
pro objekt. 
Viz složka D1.5 Stavební fyzika. 
 
f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického 
a hydrogeologického průzkumu  
Novostavba penzionu s restaurací bude z výsledků inženýrsko-geologického 
a hydrogeologického založena na pasech a patkách, které budou z prostého 
betonu a budou v nezámrzné hloubce, tedy min. 0,9m pod upraveným terénem. 
Založení musí vždy proběhnout na rostný terén a ne na navážku! Spodní voda 
nezasahuje do zakládání stavby. 
  
 
1.2 Stavebně konstrukční část 
  
1.2.1 Technická zpráva 
 
a) Dispoziční řešení  
 Jedná se o penzion s restaurací. Objekt má dvě poschodí. S výškou hřebene + 
11,810m. Pokoje jsou orientovány směrem západ – východ. 
 V 1NP se nachází hlavní vstup do objektu, dále restaurační zařízení s vlastní 
kuchyní, kolárna, WC pro hosty, včetně ZTP, sklady, technická místnost, kancelář 
a zázemí pro personál. 
 V 2NP se nachází pokoje pro ubytované hosty a to čtyři dvoulůžkové a dva 
čtyřlůžkové. Každý pokoj má svou vlastní koupelnu s WC. Dále je na patře 
technická místnost, sklady špinavého a čistého prádla. 
 V 3NP se opět nachází pokoje pro hosty. Opět čtyři dvoulůžkové a dva 
čtyřlůžkové a každý pokoj má svou vlastní koupelnu s WC. Jedná se podkrovní 
byty s krásným výhledem na přírodu. Tyto pokoje doplňuje opět technická místnost 
a sklady prádla. 
 
b) Konstrukční řešení 
Zemní práce  
 Na místě staveniště se nejprve provede sejmutí ornice do hloubky 150 mm, 
která se bude skladovat na dočasné skládce umístěné na stavebním pozemku, tvar 
dočasné skládky nesmí přesahovat výšku 2 m a sklon svahu je 1:1,5 až 1:2.  
 Výkopové práce budou provedeny dle rozsahu projektové dokumentace. Před 
zahájením výkopových prací je potřeba vytyčit stávající inženýrské sítě a dbát na to 
aby nebyly porušeny. 
 Začištění základové spáry bude provedeno ručně, těsně před betonáží 
základových pasů a patek.  
 Hladina spodní vody neohrožuje spodní stavbu.  
 Materiál z výkopů bude z větší části skladován na pozemku a bude sloužit jako 
zásyp pro stavbu a menší část, která nebude potřebná, se odveze na skládku. 
Zásypy a obsypy musejí být řádně zhutněny na původní únosnost terénu. Zhutnění 
se bude provádět po 200 mm.  
 
Základové konstrukce  
 Základové konstrukce jsou navrženy dle výpočtu, ve kterém jsou zhodnoceny 
výsledky průzkumů základového podloží. Výpočtem bylo stanoveno založení 
objektu na základových pasech rozměrů min. 0,5x0,5 m dle zatížení působícího na 
základovou spáru.   
 Hloubka základové spáry je navržena v nezámrzné hloubce. Konstrukce 
základových pasů a patek je navržena z prostého betonu. Základ pod obvodovou 
zdí je tvořen ze základového pasu vysokého 900 mm a jednou až čtyřmi bednícími 
tvarovkami vysokými 250 mm. 
 Navržený beton je třídy C 20/25, výztuž B500 (do bednících tvarovek).  
 Základová deska je navržena o tloušťce 150 mm z betonu třídy C 20/25, který 
se vyztuží vloženou kari sítí s oky 100 x 100 mm ϕ 6 mm. V místě uložení příček 
bude provedeno dovyztužení základové desky.  
 
Svislé konstrukce  
 Jedná se příčný nosný systém. Nosná svislá konstrukce je tvořena keramickými 
tvarovkami POROTHERM tl. 300mm. Spodní část stavby (do +0,3m nad terén) je 
zateplena dodatečně tepelnou izolací EPS perimetr o tloušťce 120 mm. Obvodová 
stěna je také tvořena keramickými tvarovkami POROTHERM tl. 300mm a je 
dodatečně zateplena kontaktním zateplovacím systémem.  Použitá tepelná izolace 
je EPS 70F o tloušťce 200 mm. Ostatní nosné i nenosné konstrukce budou 
provedeny z keramických tvárnic od firmy POROTHERM.  
 
Vodorovné konstrukce  
 Stropní konstrukce je tvořena železobetonovou deskou o tloušťce 160 mm. 
Jedná se o spojitou desku. Použitý beton je C 25/30, výztuž B500. V 1NP je 
sádrokartonový podhled sloužící k rozvedení vody a plynu a trubek pro topení. 
V 2NP bude finální vrstva štuková omítka. Stropní konstrukce nad posledním 
podlažím (v podkroví) je tvořena pomocí dřevěného krovu opláštěného 
sádrokartonovou deskou.  
 
Schodiště   
 V objektu se nachází jedno schodiště, které je tvořeno monolitickou 
železobetonovou konstrukcí. Použitý beton je C 30/37, výztuž B500. Schodiště 
bude opatřeno keramickou dlažbou z důvodu požární bezpečnosti. Statické 
schéma schodiště je prostý nosník, který je podporován prostou podporou 
na mezipodestě a tuhým kloubem ve stropní konstrukci. Výpočet schodiště a návrh 
výztuže - viz samostatná příloha projektové dokumentace.  
 Schodišťové stupně jsou rozměru 161,5 x 310 mm.  
 Pod schodištěm bude zřízen základový pas.  
 
Komín  
 Komín je navržen pro odvod zplodin z plynových kotlů. Komín je dvoustěnný, 
pro odvod spalin a přívod vzduchu. Komín nebude mít vlastní základ a bude veden 
v šachtě. 
 
Střešní konstrukce  
 Objekt je zastřešen z jak v části restaurace, tak v části ubytovací sedlovou 
střechou.  
 Sedlová střecha je tvořena pomocí dřevěného krovu (tzv. stojaté stolice), kdy 
vzdálenost nosných zdí, na které bude uložena pozednice, je 4m. Skladba sedlové 
střechy nad ubytovací částí a nad restaurací viz výpis skladeb. Sedlová střecha má 
sklon 35° a 25° a jako krytina byla zvolena betonová střešní taška od firmy Bramac.  
 Obě střechy budou zatepleny, viz výpis skladeb. 
 
Izolace proti vodě a radonu  
 Podlahy ve styku se zeminou jsou odizolovány dvěma hydroizolačními 
modifikovanými SBS asfaltovými pásy:  
     - ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL  
     - GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  
 Jako pojistná hydroizolační vrstva je u šikmé střechy použita difuzní folie 
BACHL B2 s přelepením spojů.  
 
Okna a dveře  
 Okenní otvory jsou navrženy plastové. Zasklení je provedeno izolačním 
trojsklem. Hodnota součinitele prostupu tepla oknem je Uw = 1,0 W/m2K. Vnější 
dveře jsou také plastové a jsou opatřeny bezpečnostním kováním a madlem pro 
snadné ovládání pro osoby s omezenou schopností pohybu. Hodnota součinitele 
prostupu tepla oknem je Uw =1,1 W/m2K.  Dveře vnější i vnitřní jsou částečně 
prosklené nebo bez zasklení.  
 Zasklení je nutné umístit od výšky 400 mm od země z důvodů pohybu osob na 
vozíku. Vnitřní dveře jsou dřevěné s obložkovou zárubní, pouze v 1NP na WC jsou 
s ocelovou zárubní. V pokojích uživatelů jsou navrženy také dřevěné dveře 
s obložkovou zárubní.  
 
Podlahy  
 Podlahy jsou navrženy dle provozu místnosti. Podlaha na terénu je zateplena 
vrstvou tepelné izolace dle požadavku na součinitel prostupu tepla daného normou 
ČSN 73 0540. A to EPS 100Z o tl. 140mm.  
 Skladby podlah viz výpis skladeb.  
 
Povrchové úpravy vnější 
 Vnější finální vrstva je tvořena minerální probarvenou omítkou tloušťky 2 mm.  
 Soklová omítka provedena ze stěrkové omítkové směsi probarvených 
křemičitých kamínků (např. Marmolit).  
 
Povrchové úpravy vnitřní  
 Vnitřní úpravy povrchu jsou dle účelu navrženy z vápenné štukové omítky nebo 
z keramického obkladu.   
 Vnitřní omítka je navržena jednovrstvá, tloušťky 10 mm, na kterou je aplikována 
finální vrstva vápenného štuku, tloušťky 2 mm. Vnitřní štukové omítky budou po 
vyzrání povrchově upraveny vnitřním nátěrem dle požadavků investora.   
 Keramický obklad na stěnách bude ukončen rohovými a ukončujícími 
trojúhelníkovými lištami.  
 Na vodorovnou konstrukci sádrokartonového podhledu je nanesen vnitřní nátěr. 
 
Klempířské práce  
 Klempířské výrobky budou provedeny z měděného plechu. Podokapní žlaby 
u sedlové střechy jsou řešeny standartním systémem a jsou půlkruhového průřezu. 
Podrobnější popis klempířských prvků viz výpis prvků.  
 Dále jsou klempířské prvky použity na oplechování „budníků“ ve střeše. Zde 
bude plechová krytina a oplechování vzniklé atiky. Viz skladba střechy. 
 
Odvětrání  
 Budova je větrána přirozeně s kombinací nuceného větrání v koupelnách. 
Provoz kuchyně je větraný vzduchotechnikou, která je umístěna v 1NP. Potrubí 
vzduchotechniky je vedeno pod stropem (viditelně).  
 
Technická infrastruktura  
 Napojení na technickou infrastrukturu je pomocí přípojek. Napojení bude 
provedeno na veřejný vodovodní řád, veřejnou síť plynovodní a elektrickou. Na 
pozemku, na okraji pozemku z jižní strany, bude zřízen sloupek pro umístění HUP 
a elektroměru.  
 
Oplocení  
 Oplocení objektu je navrženo pomocí zabetonovaných ocelových kun cca po 
3m a napnutého poplastovaného pletiva.  
 
Zpevněné plochy  
 Zpevněné plochy sloužící jako chodník okolo objektu i jako přístupová cesta pro 
pěší jsou tvořeny z betonové zámkové dlažby vysoké 60 mm. Parkovací plocha 
a příjezdová komunikace k objektu bude asfaltová. 
 
 
1.2.2 Statické posouzení 
  
a) ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce, 
b) posouzení stability konstrukce, 
c) stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího 
založení, 
d) statický  výpočet, popřípadě dynamický výpočet, pokud na konstrukci 
působí dynamické namáhání.  





1.3 Požárně bezpečnostní řešení  
 Požárně bezpečnostní řešení objektu tvoří samostatnou část této projektové 
dokumentace. Konkrétně v části D. 1.3 Požárně bezpečnostní řešení. 
 
 
1.4 Technika prostředí staveb  
  
a) Zařízení pro vytápění staveb 
 Neřeší se v diplomové práci. Uvažuje se s kondenzačními plynovými kotli 
„typu C“. 
 
b) Zařízení pro ochlazování staveb 
 Neřeší se. 
 
c) Zařízení vzduchotechniky 
 Neřeší se v diplomové práci, pouze se s ní uvažuje v přízemí v kuchyni 
a restauraci. 
 
d) Zařízení pro měření a regulaci 
 Neřeší se. 
 
e) Zařízení zdravotně technických instalací 
 Řeší část dokumentace. Viz D1.4. Technické zařízení stavby 
 
f) Plynová zařízení 
 Uvažuje se s plynovými spotřebiči v kuchyni a plynovými kondenzačními kotli. 
 
g) Zařízení silnoproudé elektrotechniky včetně bleskosvodů 
 Zastřešení bude uzemněno. 
 
h) Zařízení slaboproudé elektrotechniky 




Vypracoval:  Bc. Petr Jirka                             Ve Spáleném Poříčí 4. 1. 2015 
ZÁVĚR 
 
Práce se od prvotního návrhu liší pouze minimálně, změny proběhly zejména po 
vyřešení požárně bezpečnostního řešení a po upřesnění některých stavebních 
konstrukcí.  
Cíle diplomové práce - vyřešení dispozice pro účel přechodného ubytování, návrh 
vhodné konstrukční soustavy, nosného systému a vypracování výkresové 
dokumentace - byly naplněny. Pro plnohodnotné využití této projektové dokumentace 
při výstavbě penzionu v praxi, je potřeba celý projekt podrobit hydrogeologickému 
posouzení na základě hydrogeologického průzkumu. Dokumentaci pro stavební 
povolení je potřeba konzultovat se stavebním úřadem a případné námitky či 
doporučení promítnout do celkového řešení projektu. 
Samotná tvorba diplomové práce pro mne byla velmi obohacující, protože jsem si 
mohl zkusit navrhnout a vytvořit projektovou dokumentaci podle současných platných 
předpisů a norem. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ: 
 
SO stavební objekt 
ŢB ţelezobeton 
EPS expandovaný polystyren 
XPS extrudovaný polystyren 
C16/20 třída betonu (kubická pevnost / válcová pevnost) 
C25/30 třída betonu (kubická pevnost / válcová pevnost) 
C30/37 třída betonu (kubická pevnost / válcová pevnost) 
PT původní terén 
UT upravený terén 
NP nadzemní podlaţí 
RŠ revizní šachta 
IŠ instalační šachta 
PBS poţární bezpečnost staveb 
SPB stupeň poţární bezpečnosti 
PÚ poţární úsek 
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